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ANALYSERAPPORT

Ordrenr. 830425

Analyse nr. 593606 Drikkevand
Ordre Maugstrup Vandveerk - Begreenset kontrol
Prgvens ankomst 09.06.2011
Pravetagning 09.06.2011
Provetager AL-North Heidi Rossander
Kunde-prgvebetegnelse 30079500
Prgvetagningstidspunkt 07:50
Formal Drikkevandskontrol, ledningsnet
Omfang Begraenset
Udtagningssted Maugstrup Vandveerk - Ledningsnet
. Bryggers, Haderslevvej 7
ID for interface 119421
Pavisnings- Kvantifi-  Graense-

Enhed Resultat greense ceringsgr. veerdi BEK Metode
Sensorisk undersggelse
Farve (Feltmaling) Ingen DIN EN ISO 7887 C1
Klarhed (Feltmaling) Klar visuel
Lugt (Feltmaling) Ingen lugt DEV B1/B2
Smag (Feltmaling) Normal DEV B1/B2
Fysisk-kemisk Parameter
pH-veerdi (Feltmaling) 7,62 0,1 7-8,5 |DIN 38404-C5
Temperatur (Feltmaling) °C 14,6 0 DIN 38404-C4
Ledningsevne ved 20 °C (Feltméling) mS/m 31 0,4 1 9 DS/EN 27888 C8

Uorganiske sporstoffer
Jern g/l \ 0,037] 0003 [ 001 | 02 [DINENISO11885E22 |
Gasser

Fri oxygen (O2) (feltmaling) 'mg/I \ 73] 007 | 02 | 5 |DSIEN 25814 \
Mikrobiologisk undersggelse

Kimtal ved 22°C CFU/1ml 47 0 200 DIN EN 6222 K5

E. coli CFU/100ml 0 DIN EN ISO 9308-1 K12
Coliforme bakt. CFuU/100ml 14 0 0 DIN EN I1SO 9308-1 K12

6) Vandets ledningsevne bgr som minimum vaere 30 mS/m.
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De fglgende parametre overskrider graenseveerdien eller ligger uden for det pakresevede omrade
Analyseparametre Veerdi Enhed
Coliforme bakt. 14 CFU/100ml Over maks. veerdi
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Ordrenr. 830425 Analyse nr. 593606

LUFA - ITL Herr Dr. Holst, TIf. +49431/1228-200

el. kontoret i Tommerup, K. Diedrichsen 6340 5205

Kundeservice Drikkevand

Denne elektronisk overfarte rapport er kontrolleret og godkendt. Rapporten svarer til kravene i ISO/IEC
17025:2005 og er uden underskrift geeldende

Fordelingsliste
MAUGSTRUP VANDVZAERK V. CHR. GREVE HANSEN

Testens begyndelse: 10.06.11
Testens afsluting: 16.06.11

Testresultaterne geelder udelukkende for testens genstande.Ved prgver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse
forudsaetninger.Mangfoldigggerelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.
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